聊城市第四人民医院污水处理突发事件应急预案
一、目的
   为保证污水处理站，在出现安全生产事故以及突发事件时，能够迅速有效控制处理，最大限度地减少损失，根据医院污水处理的工艺特点，特制定本预案。
二、依据
1、《中华人民共和国安全生产法》
2、《城市污水处理厂运行，维护及安全技术规范》
3、《中华人民共和国水法》
4、《中华人民共和国水污染防治法》
三、编制说明
  当水量超过设计标准时、大面积、长时间停电时时，该预案自然启动。
四、事故应急指挥机构、职责分工
1、应急总指挥：分管院长，负责组织指挥工作，协调各种人力物力的保证。
2、应急组长：分管科长，负责协调、配合总指挥抓好应急抢险工作。
3、应急成员：污水处理站全体人员，负责事故处理的技术指导、实施和善后工作，并做好现场的安全、保障工作。
五、事故应急措施及注意事项
（一）突发暴雨，水量超过生化系统设计处理能力
1、根据天气预报、预先对各设备进行检查，确保完好，组织力量对院区雨、污水管线进行疏通，确保畅通。
2、将门窗、设备间堵截或关紧，防止雨水流入，影响设备运行。
3、随时观察调节池的水位并取水样化验水质，向领导汇报。
4、或投加适量氧化剂后与出水混合排放。
5、外出巡视，必须两人一组，注意防滑。
（二）突然停电
1、值班人员将现场设备退出运行状态，报告领导，协调电工班查明原因并尽快处理。
2、如长时间停电超过6小时，则通知主管部门领导及时送电。
3、送电后，按操作规程及顺序开启设备，恢复运行。
六、事故后的恢复和重新进入
   由应急总指挥宣布应急状态结束，恢复到正常运行状态。开始对事故原因进行调查，进行事故损失评估，组织力量进行污染区的清消，恢复。
